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EMENTA

Elementos de projeto. Levantamento de consumo e demanda. Classificagdo tarifaria. Calculo de correntes de projeto e de curto-circuito.
Dimensionamento de condutores, da protecao e padrao de entrada.

PROGRAMA

Poténcia e Energia em corrente alternada: Circuitos resistivos e poténcia ativa, poténcia aparente, circuitos indutivos e poténcia reativa,
circuitos capacitivos, o tridngulo de poténcias, poténcias P, Qe S.

Circuitos Trifasicos e Sequencia de Fases: o gerador trifasico em Y e em Delta, o gerador conectado em Y, sistemas trifasicos Y-Delta e
Delta-Y. Sequencia de Fases.

Cargas equilibradas e desequilibradas: cargas trifasicas de trés e quatro fios, equilibradas e ndo equilibradas conectadas em Y. Circuito
monofasico equivalente.

Medicdo de Poténcia e fator de poténcia trifasico: poténcia e os métodos dos dois e dos trés wattimetros.

Elementos de projeto: Normas Recomendadas, Concepgéao do Projeto, Meio Ambiente, Graus de Protegdo, Formulagdo de um Projeto,
Levantamento de consumo e demanda. Classificagao tarifaria.

lluminagao industrial: Conceitos basicos, Lampadas Elétricas, Luminarias e Calculo Luminotécnico.

Dimensionamento de condutores elétricos: Fios e Cabos Condutores, Sistema de Distribuigéo, Circuitos de Baixa Tensdo e Condutores
de Média Tenséo.

Curto Circuito nas Instalagoes Elétricas: Analise das Correntes de Curto, Sistemas de Base e p.u., Tipos de Curto e Determinagao das
correntes de Curto.

OBJETIVO GERAL




Possibilitar ao aluno a compreenséo inicial sobre equipamentos, dispositivos elétricos e instalagdes elétricas de forma que ao final o aluno
tenha condigbes de analisar e discutir sobre a elaboragéo de projetos de instalagdes elétricas industriais em baixa tenséo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Os principais objetivos especificos desta disciplina estdo relacionados a capacitar o aluno para: Compreender e definir os principais
elementos do projeto de instalagdes elétricas industriais; Obter uma nogéo introdutéria sobre os materiais elétricos e as implicagbes do
dimensionamento de condutores elétricos nas instalagbes; Desenvolver os principais conceitos para analisar a implicancia dos curtos circuitos
nas instalagbes e conhecer os dispositivos de protegao e sua coordenagao; Desenvolver os principais conceitos sobre a Eficiéncia Energética
aplicada as instalagbes elétricas industriais; Obter um entendimento minimo sobre o tema para seu maior aprofundamento em futuras
disciplinas.

PROCEDIMENTOS DIDATICOS

Realgar a importancia dos componentes das instalagdes elétricas, enfatizando sua abrangéncia junto a Engenharia de Energias Renovaveis.
Expor e exercitar os principais conceitos e ferramentas basicas relacionadas ao tema.

i) Métodos e Técnicas de Ensino

Aula expositiva e resolugdo de exemplos; fixagdo do tema através de listas de exercicios e simulagdes computacionais (extra-classe);
atendimento extra-classe e utilizagdo, sempre que possivel, de software de linguagem técnica para melhor exposi¢cdo e compreensao grafica
de resultados.

Aulas praticas em instalagoes elétricas industriais para reforgar os conceitos aprendidos em sala de aulas.

ii) Recursos Didaticos

Quadro; material multimidia; software de linguagem técnica; envolvimento e interagdo com os alunos.

FORMAS DE AVALIAGAO
As notas atribuidas a cada bimestre serdo o resultado de avaliagdes tedricas e praticas do conteudo, com peso 10,0.

Serao duas (2) avaliagbes em regime bimestral. Para ser aprovado o aluno deve obter frequéncia igual ou superior a 75% e média de
aproveitamento igual ou superior a sete (7,0). A média de aproveitamento é calculada por:

MA=P1+P2 27,0
2
Em que,
MA: média de aproveitamento
P1: prova do 1° bimestre com peso 10,0
P2: prova do 2° bimestre com peso 10,0

A segunda chamada constara de uma prova escrita acerca do contetido correspondente ao bimestre o qual ndo se compareceu na avaliagéo
sendo realizada de acordo com a RESOLUGAO N° 37/97-CEPE (XX).

Aos alunos que obterem média de aproveitamento igual ou inferior a sete (7,0) e igual ou superior a 4,0, frequéncia igual ou superior a 75%
deverao prestar exame final, o qual constara de uma prova escrita acerca de todo o contelido da disciplina. Para ser aprovado o aluno deve
obter frequéncia igual ou superior a 75% e média final igual ou superior a cinco (5,0). A média final é calculada por:
MF=MA+EF 25,0
2
Em que,
MF: média final

MA: média de aproveitamento

EF: exame final

Todos os critérios para aprovagao e exames finais seguirdo a RESOLUCAO N° 37/97 - CEPE.

BIBLIOGRAFIA BASICA (3 titulos)




1. MAMEDE FILHO, J. Instalagdes elétricas industriais. 8.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. ISBN: 9788521617426 (broch.).
2. MAMEDE FILHO, J. Manual de Equipamentos Elétricos. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. ISBN: 9788521622116 (broch.).
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*OBS: ao assinalar a opgao CH em EAD, indicar a carga horaria que sera a
distancia.
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